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PREG.: 9031/2014 INFORME N° 3, DE 2014, SOBRE

UCE.: 197/2014 INSPECCION TECNICA A LA OBRA
‘REPOSICION CRS/CA Y TALLERES
LABORALES DE ANGOL”.

TEMUCO, 25 ABR. 2014

ANTECEDENTES GENERALES

En  conformidad a |las disposiciones
contenidas en los articulos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organizacion y
Atribuciones de Ia Contraloria General de Ia RepL’Jblica, se efectudé una inspeccion

técnica a la obra “Reposicion CRS/CA y Talleres Laborales de Angol”, a cargo de la
Direccion de Arquitectura de la region de La Araucania.

El equipo designado para desarrollar la
fiscalizacion, estuvo integrado por Karen Fierro Blanco, Pablo Ulloa Vicencio y Jéssica
Valiejos Garrido, fiscalizadores Y supervisora respectivamente.

OBJETIVO

La fiscalizacion tuvo por finalidad constatar
que la referida obra se ajuste a las exigencias constructivas contenidas en los
preceptos que rigen la materia Y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos

técnicos, y administrativos, establecidos en los antecedentes que forman parte del
respectivo contrato.

METODOLOGIA

El examen se practico de acuerdo a las
Normas de Auditoria de este Organismo Superior de Control aprobadas mediante
resolucion exenta N° 1.486, de 1996, y comprendié la realizacién de una visita

selectiva a la citada obra durante el periodo comprendido entre 3 y 14 de febrero de
2014,
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ANTECEDENTES DE LA OBRA

Nombre del contrato

Reposicion CRS/CA y Talleres Laborales de Angol.

Mandante

Gobierno Regional de La Araucania.

Unidad Técnica

Direccion de Arquitectura de la Regién de La Araucania.

Ubicacion

Pedro Aguirre Cerda Esquina Colhue, Angol.

Contratista

Ingenieria y Constructora Ingesol Limitada.

Inspector técnico de obra

Jorge Méndez Sandoval, segtin Resolucién Exenta N° 448 de
2011 D.A.

Documento de adjudicacion

Resolucion N° 32 de 23 de septiembre de 2011 D.A.

Modalidad

Licitacién Publica - Mayor 1000 UTM.

Tipo de contratacion

Suma Alzada, sin reajustes.

Monto original del contrato.

$1.285.921.352 con IVA. incluido.

Modificacion de Obras N°1.

$145.835.262 con IVA incluido. Aumento Efectivo.

Modificacién de Obras N° 2

$16.843.013 con IVA. incluido. Disminucién de Obra.

Monto total del contrato

$1.414.913.601 con IVA. incluido.

Plazo original del contrato

420 dias corridos

Fecha de inicio

18 de noviembre de 2011

Fecha término legal

10 de enero de 2013

Aumento de plazo N° 1

111 dias corridos.

Fecha de término legal N°2

1 de mayo de 2013.

Plazo total

531 dias corridos.

Fecha de término real

26 de abril de 2013.

ID Mercado Publico

826-20-LP11

Nota: D.A. = Direccion de Arquitectura

La obra en estudio consiste en la construccion
de un recinto de tres voliumenes, todos de dos pisos, destinados al Centro de
Reinsercion Social, CRS, de 523,5 m? Centro Abierto, CA, de 639,6 m? y Talleres
Laborales, TL, de 647 m?, conformados principalmente por elementos estructurales de
hormigdbn armado, muros de albafiileria de ladrillo, estructura de techumbre con
cerchas de madera, cubierta de planchas de acero prepintado, tabiques de madera,
hojalateria y aislacion térmica con fibras de poliéster.

Cabe precisar que el contrato se rige por las
bases administrativas para contratos de obra publica, construccion y conservacion,
aprobadas mediante la resolucion N° 258, de 2009, de la Direccién General de Obras
Publicas, y por el respectivo anexo complementario, aprobado mediante la resolucién
Exenta N° 406, de 2011, de la Direccion de Arquitectura de la Region de La
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Araucania. Su financiamiento corresponde a recursos del Gobierno Regional de La
Araucania, con cargo al presupuesto del programa de inversién, Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, FNDR, asignacién presupuestaria 31.02.004, proyecto cédigo
BIP 20155835-0.

En este contexto, es dable informar que para
la ejecucion del contrato, por medio de la resolucién N° 32, de 2011, de la Direccion
de Arquitectura de la Region de La Araucania, se acepto la oferta presentada por la
empresa Ingenieria y Constructora Ingesol Ltda., representada por don Luis Lorenzo
de Solminihac Navarro, por un monto de $1.285.921.352 IVA incluido,
estableciéndose un plazo de ejecucion de 420 dias corridos, correspondiendo la fecha
de término legal al 10 de enero de 2013.

Al respecto, cabe sefialar que el contrato
posee dos modificaciones, la primera, aprobada mediante resolucién exenta N° 15, de
7 de enero de 2013, que autoriza un aumento de obras de $208.103.427 por concepto
de obras extraordinarias y una disminucion de $62.268.165, resultando un aumento

~efectivo de $145.835.262 IVA incluido. A su vez, se autoriza un aumento de plazo de

111 dias corridos, estableciéndose como nueva fecha de término el 1 de mayo de
2013.

La citada resolucion se funda en la necesidad
de dar cumplimiento a la normativa de calculo estructural en hormigén armado, cuya
version vigente del afio 2008, es muy distinta a la que se utilizd para realizar el
proyecto original, ademas se considerd las modificaciones a la norma sismica.

La segunda modificacion de contrato,
aprobada mediante resolucién exenta N° 8, de 2014, corresponde a una
regularizacion por disminucién de obra por liquidacion de los valores proformas del
contrato, en la suma de $16.843.013 con IVA. incluido, quedando el monto total del
contrato en $1.414.913.601 con IVA. incluido, manteniendo el plazo de contrato.

Finalmente, cabe sefialar que a la fecha de la
visita de este Organismo Contralor, la obra se encuentra terminada y en explotacion,
con recepcidn provisoria de fecha 10 de julio de 2013, de acuerdo al acta de la misma
data. Sin embargo, el recinto denominado centro abierto no se encuentra en uso.

RESULTADO DE LA INSPECCION

Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

I SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.
1.1 Partidas cuya calidad de la ejecucion es defectuosa.

En distintas partidas de la obra, indicadas a
continuacion, se advirtieron terminaciones que son perfectibles e irregularidades
necesarias de corregir, y que incumplen lo establecido en las especificaciones
técnicas en su numeral 7, letra a), prescripciones para la conduccion de la obra, que
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indica que cualquier omisién, error o doble interpretacion que pueda existir en la
redaccion de las especificaciones, en los planos y documentos complementarios, se
resolvera considerando el arte del buen construir y funcionamiento adecuado de las
partidas que deben constituir parte del proyecto, agregando que se entiende por estos
conceptos, la correcta ejecucién en obras de cada partida y una estética presentacion,
de cargo de la empresa contratista.

A su vez, se infringe el articulo 5.5.1. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, que ‘sefiala que la
calidad de los materiales y elementos industriales para la construccién y sus
condiciones de aplicacion a las obras quedara sujeta a las normas oficiales vigentes, y
a falta de ellas, a las reglas que la técnica y el arte de la construccién establezcan.

1.1.1  Se advirtié el desprendimiento de pintura en muros exteriores en su parte
baja. (Ver anexo foto N°* 1, 2 y 3).

1.1.2  Se advirti6 acumulacion de agua en el pavimento exterior en el area de salida
de talleres laborales, zona contigua a rampa, observandose que éste no posee la
inclinacién y sentido adecuado que permitan el escurrimiento de aguas lluvias. (Ver
anexo foto N° 4).

1.1.3  Se observo la decoloracion de pintura en muros exteriores, como por ejemplo
en los aleros ubicados en los segundos pisos de los 3 recintos y paramentos laterales
de rampa de acceso a edificio CRS desde la calle. (Ver anexo fotos N 5, 6, 7 y 8).

1.1.4  Se advierte la existencia de fisuras en pintura y estuco soplado en los muros
interiores, como muro de hall del CRS, muro ventana area secretaria CRS, oficina de
pena remitida, auditorio, entre otras. (Ver anexo fotos N*9 y 10).

Al respecto, cabe mencionar que el inspector
fiscal instruy6 en folio 9 del libro de obras N° 2, de fecha 6 de febrero de 2013,
‘reparar la fisura con caracter de grieta en el encuentro pilar-viga en porch de acceso
diagonal de esquina” refiriéndose al hall de acceso del CRS, cuya observacion
persiste a la fecha de la visita a obra.

1.1.5  Grietas en paramentos exteriores y pavimento, en cierre perimetral de fachada
oriente y unién de pilar con pavimento en edificio centro abierto. (Ver anexo fotos N°
11y 12)

1.1.6  Se advirtié fisuras en el tinglado de fibrocemento que recubre el muro curvo
del area de comedor, lo cual transgrede lo indicado en el numeral 3.3.5.1 de las
especificaciones técnicas, que indica que el revestimiento tipo Northway de piezas de
fibrocemento de 10 mm de espesor por 0,19 m de ancho y 3,66 m de largo, se
colocara segun instrucciéon del fabricante y se consultara el uso de todos los
elementos recomendados'para su perfecta terminacién. (Ver anexo fotos N° 13 y 14).
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1.1.7 Se observa que la bisagra, pomel, inferior de la puerta en el taller de trabajo,
esta doblada, y la puerta descuadrada. (Ver anexo fotos N°® 15 y 16).

1.1.8 Baldosas trizadas en hall de acceso y espera del edificio CRS. (Ver anexo
fotos N°° 17 y 18).

1.1.9 Falta de tornillo en estructura metalica base para tablero eléctrico. (Ver anexo
foto N° 19).

1.1.10 Cornisas agrietadas en varios recintos. (Ver anexo foto N° 20).
1.1.11 Deficiencias en la pintura de multicancha y trazado borrado.

Cabe sefialar que el numeral 4.7.3, de las
especificaciones técnicas, prescribe que la multicancha se demarcara con pintura para
demarcar trafico, Andina o Revor, previamente se preparara la superficie en forma
prolija neutralizando el radier con una solucién de acido sulfurico al 5 % y luego
lavandola. La pintura se aplicara una vez seca y limpia la superficie. (Ver anexo foto
N° 21).

1.1.12 Tapas de enchufes sueltos en recinto de “sala de clases de enfierradura”.
(Ver anexo foto N° 22).

1.1.13 Se advirtié que las protecciones metdlicas presentan éxido en algunas partes,
asi como también algunos pernos de fijacion estan sin pintar, lo que infringe lo
descrito en las especificaciones técnicas, numeral 3.13.3, anticorrosivo, que indica
que se consultan 2 manos de anticorrosivo color gris, aplicada en la totalidad de la
superficie de elementos metalicos y lo indicado en el numeral 3.13.4, esmalte, que
sefiala que se aplicara esmalte Cerecita Moda Color, color a definir sobre los
elementos metalicos, incluyendo todos los trabajos previos de preparaciéon de la
superficie a pintarse y las manos necesarias para un perfecto acabado. (Ver anexo
fotos N° 23 y 24).

1.1.14 Se advierte una grieta en radier de multicancha, en arco sur. (Ver anexo foto
N° 25).

1.1.15 Se advierte un asentamiento del sector sur del radier que conforma la
multicancha y presenta fisuras y fracturas en algunos sectores del hormigén del
mismo. (Ver anexo foto N° 26).

1.1.16 Se observa filtracion de agua y deterioro del fraglle de duchas varones en
primer nivel, edificio. centro abierto. (Ver anexo foto N° 27).

1.1.17 Se constaté que las ventilaciones del sistema de alcantarilado de las
soluciones sanitarias, carecian de la prolongacién de 60 cm. que debe disponerse
sobre el nivel de cubierta, transgrediendo lo establecido en la letra k del articulo 97,
del reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado,
aprobado por decreto N° 50 de 2003, del Ministerio de Obras Publicas. (Ver anexo
foto N° 28).
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1.1.18 Falta de instalacion de tope de goma en pLierta de abatir del acceso a hall del
CA desde la multicancha, vulnerando lo establecido en las especificaciones técnicas
de arquitectura en el numeral 3.12.3 “Topes de goma”. (Ver anexo foto N° 29).

1.2 Discordancia entre lo especificado en proyecto y lo ejecutado.

1.2.1  Falta forro en la parte superior del muro de orientacién norte en el area de
auditorio, lo cual vulnera lo establecido en plano ARQ 12, planta de aguas lluvias y el
detalle letra “B” del mismo, que considera forro metalico para proteccion hidrica en el
muro en comento. (Ver anexo fotos N° 30 y 31).

1.2.2 Bajadas de agua sin canalizacién o pileta que reciba el agua en patio duro de
fachada norte, lo cual infringe detalle de plano ARQ-12, planta de aguas lluvias y lo
establecido en las especificaciones técnicas de arquitectura en el numeral 6.3.2
“piletas de aguas lluvias”, que indica que éstas iran bajo todas las bajadas de aguas
lluvias. (Ver anexo foto N° 32).

1.2.3 Sala de tablero eléctrico sin ventilacion, lo cual incumple el numeral 3.12.4,
que sefiala que debera ir ventilacion tipo celosia de aluminio de 25 x 15cm en ambas
caras de la puerta de recintos, sin ventilacion exterior segiin planos. (Ver anexo foto
N° 33).

| SOBRE ASPECTOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS
2.1 Partidas pagadas y no ejecutadas

Se advirti6 que la partida 4.5.1.1,
Arborizacién, cuyo monto asciende a $525.840, correspondiente a 35 unidades de
arboles, de acuerdo al itemizado del presupuesto, se pagd en un 100% en el estado
de pago N° 17, segiin documento de tesoreria N° 1.620 de fecha 15 de mayo de 2013,
no obstante, en la visita a terreno no se encontré la citada arborizacion.

Asimismo, la partida 4.6, Jardineras, cuyo
monto corresponde a $499.482, se elimind de acuerdo a instruccién del inspector
fiscal en folio 14 del libro de obras N° 2, por lo tanto no se ejecuto, sin embargo fue
pagada en un 100% en el estado de pago N° 17.

2.2 Partidas modificadas sin su respectiva disminucién.

De acuerdo al folio N° 10 del libro de obras N°
2, el inspector fiscal instruyd que en el deslinde oriente, se elimine el area verde,
césped y los arboles, para hacer un patio duro, instruccién que fue ejecutada por la
empresa contratista.

] A su vez, en el mismo folio, se solicita a la
empresa constructora, que antes de la aprobacién de la modificacién, se entregue el
analisis de precios de las mayores obras y la propuesta de disminuciones de obra.

Al respecto, cabe observar que revisada la
modificacion de obra, aprobada por resolucién exenta N° 15, de 2013, de la Direccién
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de Arquitectura de la Regién de La Araucania, n;) se advierte la disminucién de obra
del porcentaje no ejecutado del item 4.5.1.2, Césped, que en el estado de pago N° 17
se pago6 en un 100%.

2.3 Partida considerada como global que se pago parcialmente.

Se observé que la partida 6.4.8, camaras de
albariileria, cuyo monto total corresponde a $1.743.311, individualizada como unidad
global, se pagd en forma parcializada, advirtiéndose el pago de ésta en los estados de
pago N°° 13, 16y 17.

Sobre el particular, cabe recordar que no
procede que las actividades que sean globales se cobren en forma proporcional al
avance real, por cuanto las partidas que detenten dicho caracter, sélo pueden,
atendida su naturaleza, ser pagadas en la medida que se encuentren completamente
ejecutadas (aplica criterio contenido en el dictamen N° 25.086, de 2011).

2.4 Instruccion fiscal no acatada.

Sobre la materia, no se advierte la aplicacion
de multa por el incumplimiento expuesto en el punto 1.1.4 del presente informe, lo que
ntransgrede el articulo 7.12.3 de las bases administrativas del contrato, el cual indica
que el incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa diaria, durante el
lapso en el cual no sea acatada, aplicada administrativamente y de acuerdo al articulo
111 del reglamento para contratos de Obras Publicas, aprobado por el decreto N° 75,
de 2004, del Ministerio de Obras Publicas.

25 Incumplimiento de registros en el libro de obras.

Se advirtié que el estado de pago N° 1, de 30
de diciembre de 2011, cuya factura es del 29 de diciembre de 2011, se pag6 segun
documento de tesoreria N° 5.553, el 7 de enero de 2012 y el estado de pago N° 2 sin
fecha, que presenta adjunta la factura N° 733 de 30 de marzo de 2012, fue pagado el
18 de abril de 2012, segiin documento de tesoreria N° 1.370 de igual fecha.

De lo anterior, se observa que no se cursaron
los estados de pago correspondientes a los meses enero y febrero de 2012, conforme
lo establece el numeral 34 del anexo complementario aprobado mediante resolucién

exenta N° 406 de 2011, el cual indica que los estados de W

mensual, con excepcion del mes de diciembre donde podran ser quincenales.
—— ™

Al respecto, la empresa contratista en su carta
de 29 de febrero de 2012, sefiala la paralizacién de la obra producto de la contratacion
y ejecucién del nuevo proyecto de estructura, indicando ademas que en el periodo de
enero y febrero de 2012 no'se pudo ejecutar las obras programadas y realizar estados
de pago correspondientes.

Sobre el particular, si bien lo anterior explica el
incumplimiento de los estados de pago mensuales, cabe sefalar que dicha

paralizacion no se registré en el libro de obras, vulnerando con ello lo dispuesto en el
7
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articulo 110 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Publicas, el cual
establece que “el libro comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y del
trazado y continuara sefialando los hechos mas importantes durante el curso de Ia
ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento por parte del contratista de las

especificaciones técnicas y de las obligaciones contraidas en conformidad a las bases
administrativas”.

26 Incumplimiento en el plazo de entrega del plan de aseguramiento de la calidad

Del informe mensual N° 2, correspondiente al
mes de diciembre de 2011, se advirtié que a esa fecha el plan de aseguramiento de Ia
calidad, PAC, se encontraba en elaboracién, situacion que infringe el punto 3 de las
bases para el aseguramiento de calidad en construccion de obra publica, que indica
que el contratista debera elaborar y presentar el citado documento para revisién y
aceptacion del inspector fiscal en el plazo indicado en el anexo complementario, que
en este caso corresponde a 30 dias, contados desde la fecha en que la resolucién que
adjudicé el contrato ingrese totalmente tramitada a la oficina de partes de la direccion,
vale decir, a partir del 17 de noviembre de 2011, segun lo cual, el citado documento
deberia haberse entregado el 19 de diciembre de 2011 para su revision y por tanto,
haberse visto reflejado en el citado informe del mes de diciembre.

En relacién a lo anterior, de la documentacion
tenida a la vista, no fue posible advertir la existencia de la carta del contratista donde
hace entrega del PAC y requerido este antecedente al servicio, tampoco fue
proporcionado, por lo que este Organo de Control, no pudo corroborar la fecha de
entrega del referido PAC.

2.7 No existe cierre de no conformidades.

Segun lo indicado en el informe final de obra,
se verifico que éste contiene 8 no conformidades cursadas en el transcurso de la obra,
pero estas no indican el cierre de las observaciones realizadas, infringiendo lo
estipulado en el punto 3.4 de las bases para el aseguramiento de calidad en
construccién de obra publica y el numeral 42 del anexo complementario, que indica

"que se llevara a cabo el Cierre de no conformidades del PAC del contratista,

independiente de la fuente de donde provengan, en un plazo no superior a 15 dias
habiles, después de emitida la no conformidad.

2.8 Incumplimiento en el plazo de entrega del informe final del PAC.

Segun consta en carta del contratista,
recepcionada por la Direccion de Arquitectura, el informe final del PAC, fue entregado
a esa Direccion el 8 de julio de 2013, vale decir, 72 dias después de la fecha del
termino de la obra, correspondiente al 26 de abril de 2013, incumpliendo lo sefialado
en el punto 4 de las bases para el aseguramiento de calidad en construccion de obra
publica, que establece que el informe en cuestién debera ser entregado por la
empresa contratista al inspector fiscal en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de
término de la obra.
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2.9 Falta aprobacién del plan y programa de pre\/encién de riesgos.

Sobre la materia, corresponde observar que el
plan y programa de prevencion de riesgos no se encuentra aprobado por funcionario
_alguno del servicio. A su vez, corresponde anotar que no fue exhibido un documento
mha de su entrega por parte del contratista, todo lo cual, incumple lo
sefnalado en el parrafo primero, WW prevencion de
riesgos”, de las bases de prevencion de riesgos laborales para contratos de ejecucion
T“Cié“concesmnes de obras publicas, que requiere su revisiébn y aprobacion, y
establece ademas, un plazo maximo para su entrega de 5 dias a partir de la fecha de
tramitacion de la resolucién de adjudicacion.

2.10  Inexistencia del libro de comunicaciones de prevencién de riesgos.

Requerido el libro de comunicaciones de

e . - ,,_\_,..__,-—-« T P

prevencion de riesgos, éste no fue presentado por la inspeccion fiscal, asi como
\\M_M—r“,\\————-. N .o .y

tampoco acredito la existencia de un documento que verifique su recepcion por ese

funcionario, situacion que vulnera lo establecido en el en el articulo 6°, letra a) de las bases

de prevencion de riesgos_laborales para contratos s de ¢ ejecucion y de concesiones de

2& PIeventio

obras publicas.

1] CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto en el presente
informe, corresponde concluir que:

1. En lo que respecta a las observaciones
del punto 1.1, partidas cuya calidad de la ejecucion es defectuosa y 1.2, discordancia
entre lo especificado y lo ejecutado, la Direccién de Arquitectura de la regién de La
Araucania, debera requerir a la empresa constructora que repare y corrija_lo advertido
dentro de umzo maximo de 60 dias, sin perjuicio de que en lo sucesivo el inspector
técnico arbitre las medidas necesarias para que la ejecucion de las obras se ajuste a
lo dispuesto en el proyecto.

2. Acerca del pago de partidas no
ejecutadas, y sobre las modificaciones de obra sin su respectiva disminucion,
precisadas en los puntos 2.1 y 2.2 del presente informe, corresponde que el servicio
_ﬁg_lille\rice dichas situaciones e informe a esta Contraloria en un plazo de 30 dias.

3. Sobre el pago de partidas globales de
forma parcelada, corresponde que el servicio en lo sucesivo se ajuste a lo dispuesto
en la normativa y jurisprudencia vigente sobre la materia 'y pague éstas en la medida .

que se encuentren completamente ejecutadas.

B —

4. Acerca de la instruccion fiscal no acatada
y del incumplimiento de registros en el libro de obras, mencionados en los puntos 2.4
y 2.5 del presente informe, corresponde que esa entidad_en lo sucesivo se ajuste a lo
dlspuesto en Ias bases admlnlstratlvas y demas antecedentes del contrato.
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5. Finalmente, en lo que concierne a las
observaciones de los puntos 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10, el servicio debera implementar
medidas de control efectivo que permitan acreditar las entregas e implementacion de

los citados documentas. .
10s citac

Transcribase al Director de la Direccion de
Arquitectura de la Regién de La Araucania.

Saluda atentamente a Ud‘.

Chistiah Humberto Palma Osorio
Jefe Unidad de|Control Externo (S)
Contraloria Regional de La Araucania
Contraloria General de La Reptiblica
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ANEXO FOTOGRAFICO
Visita a terreno efectuada los dias 6, 7 y 14 de febrero de 2014.

Partidas cuya calidad de la ejecucion es perfectible.

~ Foto N° 1: Desprendimiento de pintura, muro exterior. Foto N° 2: Desprendimiento de pintura, muro
exterior

Foto N° 3: Desprendimiento de pintura, base mastil Foto N° 4. Problema con pendiente de

pavimento.
banderas.
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Fotos N°® 11y 12: Grietas en paramentos exteriores, entre cierre perimetral oriente y edificio centro
abierto.
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Fotos N°° 17 y 18: Grietas en sector hall y espera de CRS.
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Foto N° 19: Falta tornillo en estructura metalica. Foto N° 20: Grietas en las cornisas.

Foto N° 21: Demarcacién multicancha borrada. Foto N° 22: Tapas de enchufes sueltas.

Fotos N°° 23 y 24: Protecciones de ventanas y tornillos sin pintar, y 6xido.
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Foto N° 27: Filtracién de agua duchas varones, CA.  Foto N° 28: Altura de Ventilaciones Alcantarillado

Foto N° 29: Puerta sin tope de goma.
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Foto N° 32: Bajadas de agua sin piletas. Foto N° 33: Puerta sala de tableros en CRS
sin ventilacién
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